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Проверкой проведенной прокуратурой района установлено, что результате бездействия АО «Газпром газораспределение Саранск» 13.01.2021 на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (Лямбирский район)» произошел разрыв сварного шва верхнего отвода стального надземного газопровода высокого давления с выходом газа без возгорания, повлекший прекращение газоснабжения 4 населенных пунктов: с. Берсеневские Выселки, с. Блохинские Выселки, с. Блохино, с. Старая Чекаевка Лямбирского района Республики Мордовия.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» АО «Газпром газораспределение Саранск», эксплуатирующим объект III класса опасности - «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (Лямбирский район)», 1991 года постройки, не проведена экспертиза промышленной безопасности указанного объекта; не обеспечен мониторинг грунтовых условий которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов.

По результатам рассмотрения государственным инспектором Волжско-Окского Управления Ростехнадзора вынесенного прокурором района постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ,   к административной ответственности  в виде штрафа в размере 20000 рублей привлечен главный инженер  филиала АО «Газпром газораспределение Саранск».

Руководителю  АО «Газпром газораспределение Саранск» прокурором района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения законодательства устранены в полном объеме.

